
 
 
 
Arbeitsplan: Wartung eines Membran-Ausdehnungs-Gefäßes     (Heizung)   

 

Kolboske 10/13 

Arbeitsschritte   
Werkzeug  

 
Material  

 
1)  MAG vom Heizungssystem trennen: Absperrhahn schließen (Kappen-Ventil)   

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
5  Die Wartung ist beendet.   

 


