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 Installations-Material  

 Kunststoff PE, PP,PB,.. (kein PVC)  
oder Mischinstallation (Kunststoff und (Metall oder 

Verbund oder PVC) 

Metall, Metallverbund, PVC  

 Pressstellen 
 vorhanden 

Keine Pressstellen 
 vorhanden 

Pressstellen  
vorhanden 

Keine Pressstellen  
vorhanden 

 

Prüfmedium = Wasser Luft Wasser Luft Wasser Luft Wasser Luft  

PAufspür = 6 bar X    X    1 

tAufspür = 15 Min X    X    2 

PPrüf = 11 bar X  X  X  X  3 

tPrüf = 30 Min X  X  X  X  4 

PPrüf = 5,5 bar X  X      5 

tPrüf = 120 Min X  X      6 

PPrüf = 150 mbar  X  X  X  X 7 

tPrüf = 120 Min  X  X  X  X 8 

PPrüf = 3 bar  X  X  X  X 9 

tPrüf = 10 Min  X  X  X  X 10 
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